
Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa

W przypadku nieprawidłowego montażu moż-
liwe jest odniesienie poważnych obrażeń, np. na 
skutek porażenia prądem elektrycznym, wybuch 
pożaru lub uszkodzenie mienia.

Przed przystąpieniem do pracy odłączyć urządze-
nie od napięcia lub od obciążenia. Przy tym 
uwzględnić wyłącznik ochronny mocy.
Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi 
pozostawać u klienta końcowego.

Opis działania

Regulator temperatury w pomieszczeniu 

230/10 (4) A~ ze stykiem zwiernym i czujnikiem do 

elektrycznego ogrzewania podłogowego 

(ilustracja 1) jest stosowany do elektrycznego

• ogrzewania podłogowego lub

• układów regulacji temperatury podłogi.

Regulator temperatury w pomieszczeniu jest 

zgodny z normą DIN EN 60730 i pracuje według 

sposobu działania 1C.

Po godzinie ciągłego ogrzewania regulator 

temperatury w pomieszczeniu automatycznie 

przerywa na 5 min proces grzewczy (ogrzewanie 

zostaje wyłączone; wymóg wg EN 50559).

Instalacja

Regulator temperatury w pomieszczeniu

1. Wyciągnij pokrętło regulacji, odkręć śrubę 

pokrywy i zdejmij pokrywę obudowy.

2. Przyłącze elektryczne: (Ilustracja 2);

Przewód - przekrój 1 do 2,5 mm2. 

Przewód ochronny nie jest wymagany. 

Zacisk przewodu ochronnego służy do 

przyłączenia przelotowego.

3. Zamontować regulator temperatury w 

pomieszczeniu na puszce podtynkowej 

(regulator temperatury w pomieszczeniu 

należy montować zawsze na tapecie wraz 

z pierścieniem montażowym).

4. Założyć pokrywę obudowy. W tym celu 

zatrzasnąć pokrywę po lewej stronie u góry 

w dolnej części obudowy.

5. Dalej, jak w 1.. jednakże w odwrotnej 

kolejności.

Czujnik podłogowy
Czujnik podłogowy musi spełniać wymagania 

stopnia ochrony II i koniecznie musi być ułożony 

w rurze ochronnej wraz z przewodem czujnika 

H03VV (ilustracja 3). Dzięki temu czujnik 

podłogowy jest zabezpieczony przed wilgocią

 i może zostać łatwiej wymieniony w przypadku 

konieczności naprawy

Regulator temperatury w pomieszczeniu 
230 V~ ze stykiem zwiernym i czujnikiem, 
do elektrycznego ogrzewania podłogowego
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Urządzenia elektryczne mogą być 
montowane i podłączane wyłącznie przez 
wykwalifikowanych elektryków!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Praca z napięciami od 110 V

• Przełącznik I - 0 odłącza jednobiegunowo 

regulator temperatury w pomieszczeniu od sieci 

zasilającej i przerywa obwód elektryczny do 

czujnika podłogowego.

• Podczas pracy przy obwodzie obciążenia 

należy zasadniczo odłączyć napięcie sieciowe, 

np. wyjąć bezpiecznik.

• Przy przerwaniu czujnika styk przekaźnika jest 

zamknięty, przy zwarciu czujnika styk 

przekaźnika jest otwarty.
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Ustawianie temperatury

Wymagana temperatura podłogi jest ustawiana 

pokrętłem regulacji (ilustracja 4). Czujnik 

podłogowy monitoruje temperaturę w podłodze. 

Skala cyfr , 2, 3, 4, 5 na pokrętle odpowiada 

zakresowi temperatur od +10 do +50°C.

Należy przestrzegać wytycznych producenta 

dotyczących ustawiania ogrzewania 

podłogowego. Jeśli ustawiona temperatura w 

podłodze zostanie zaniżona, sterownik żąda 

dostarczenia ciepła.

Czerwona dioda stanu (świeci się) sygnalizuje, 

gdy ogrzewanie zużyje energię. Na tylnej stronie 

pokrętła regulacji można ustalić ograniczenie 

zakresu temperatury (ilustracja 5).

Przełącznik zasilania włącza lub wyłącza 

ogrzewanie podłogowe. Ponadto, zewnętrznym 

zegarem sterowniczym można zaprogramować 

obniżenie temperatury np. dla godzin nocnych. 

Przy stosowaniu zewnętrznego zegara 

sterowniczego, zielona dioda stanu (świecąca) 

sygnalizuje rozpoczęcie obniżania temperatury.

Przykład: Obniżenie temperatury ok. 4 K.

Temperatura ustawiona na regulatorze 

temperatury w pomieszczeniu wynosi 40 °C

 (= skala cyfrowa 4). Oznacza to, że temperatura w 

podłodze, np. w godzinach nocnych, może się 

obniżyć do 36°C, bez włączenia ogrzewania. 

Dopiero po dalszym obniżeniu temperatury, 

ogrzewania włącza się ponownie.

Parametry czujnika

Przyrząd pomiarowy Ri > 1 MΩ

Wartości rezystancji można mierzyć tylko przy 

odłączonym czujniku.

Dane techniczne

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel 

specjalistyczny na zasadach określonych 

w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub 

przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem 

usterki do właściwego sprzedawcy (handel 

specjalistyczny, zakład instalacyjny, 

specjalistyczny handel elektryczny).

Sprzedawca ten przekaże urządzenia do Centrum 

Serwisowego Gira.
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+5 -> +40 °C

+5 -> +30 °C

Max. 30 °C -> 25 °C

Min. 5 °C -> 15 °C

A)

B)

Max.

Min.

Temperatura °C Rezystancja kΩ
  5 85,279

10 66,785

15 52,330

20 41,272

25 33,000

30 26,281

35 21,137

40 17,085

45 13,846

50 11,277

Zasilanie elektryczne: AC 230 V, 50 Hz

Zakres tolerancji: maks. 20 mA

Zakres nastawczy 

temperatury (skala 

cyfrowa): , 2, 3, 4, 5 

(= +10 do +50°C)

Prąd przełączania: 10 mA do 10 A 

cos ϕ = 1

10 mA do 4 A 

cos ϕ = 0,6

Znamionowe napięcie 

udarowe: 4 kV

Przełącznik zasilania: 1-bieg.

Elementy wskazujące 106,5 x 106,5 mm

Dioda, czerwona: Tryb grzewczy

Dioda, zielona: Obniżenie temperatury

Styk (przekaźnik): 1 zestyk zwierny (do 

ogrzewania), (nie 

bezpotencjałowy)

Obniżenie temperatury: ok. 4 k

Różnica temperatur 

przełączania: ok. 1 k

Stopień ochrony obudowy: IP 30 (wg EN 60529)

Temperatura otoczenia: 0 do +25°C

Temperatura 

przechowywania: -25°C do +70°C

Klasa energetyczna: IV = 2%



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /gira_ce
    /gira_ce_bold
    /GiraCyr
    /GiraCyr-Bold
    /GiraFontPlain
    /LinotypeUnivers-BasicBlack
    /LinotypeUniversBasicBold
    /LinotypeUnivers-BasicBold
    /LinotypeUnivers-BasicBoldItalic
    /LinotypeUnivers-BasicHeavy
    /LinotypeUniversBasicLight
    /LinotypeUnivers-BasicLight
    /LinotypeUniversBasicMedium
    /LinotypeUnivers-BasicMedium
    /LinotypeUniversBasicRegular
    /LinotypeUnivers-BasicRegular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldCondensed
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rockwell-Light
    /Rockwell-LightItalic
    /UniversNextCyr-Bold
    /UniversNextCyr-Regular
    /UniversNextW1G-Bold
    /UniversNextW1G-Light
    /UniversNextW1G-Medium
    /UniversNextW1G-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


