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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

1 Indicaciones de seguridad
Solo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios 0 danos materiales. Debera leerse completa-
mente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

Peligro de descarga eléctrica. Desconectar directamente el aparato antes de proce-
der a realizar tareas o someter a carga.

Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexion direc-
ta. Incluso con el aparato desconectado, la carga no esta separada galvanicamente
de la red.

Este manual de instrucciones forma parte del producto y debe permanecer en ma-
nos del consumidor final.
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

2 Estructura del aparato
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Imagen 1: Vista frontal

Alimentacion de accionamientos reguladores electrotérmicos

(1

)
(2) Conexion de accionamientos reguladores electrotérmicos (de A1 a AG)
(3) Salidas LED de estado
(4) Teclado para el manejo manual
(5) LED y tecla de programacion
(6) Conexion de bus

m Los parpadeos (2 Hz) de todos los LED de estado (3) del aparato indican falta
de alimentacion de los accionamientos reguladores electrotérmicos (1).
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

3

Funcion

Informacién del sistema

Este aparato es un producto perteneciente del sistema KNX y se corresponde con
las directivas KNX. Para su compresion se presupone un conocimiento técnico deta-
llado obtenido a través de cursos de formacion sobre KNX.

El funcionamiento del aparato depende del software. Una informacién mas detallada
sobre las versiones del software y el correspondiente alcance de las funciones, asi
como del propio software se puede obtener de la base de datos de producto del fa-
bricante.

El aparato puede actualizarse. Las actualizaciones del Firmware pueden realizarse
comodamente con la App Gira ETS Service (software adicional).

El aparato soporta KNX Data Secure. KNX Data Secure ofrece proteccion contra
manipulacion en la automatizacion de edificios y puede configurarse en el proyecto
ETS. Se presuponen conocimientos técnicos detallados. Para la puesta en funciona-
miento segura se requiere el certificado del aparato, que se encuentra en el aparato.
Durante el montaje debe retirarse el certificado del aparato y guardarse en un lugar
seguro.

La planificacion, instalacion y puesta en funcionamiento del dispositivo se reali-
zan con ETS, a partir de la versién 5.7.7.

Uso conforme a lo previsto
—  Conmutacion de accionamientos reguladores electrotérmicos para calefaccio-
nes o techos frios
—  Funcionamiento en el sistema KNX
—  Montaje en el subdistribuidor sobre carril DIN segun EN 60715

Caracteristicas del Producto

—  Modo interruptor o funcionamiento de modulacién por anchura de pulso (MAP)

— Posibilidad de controlar actuadores de valvulas reguladores con caracteristica
abiertos sin corriente o cerrados sin corriente

— Posibilidad de controlar accionamientos reguladores 230 V 0 24 V

—  Salidas manejables manualmente, modo de funcionamiento obra

— Informacion del estado en modo manual y en modo bus

—  Bloqueo de las salidas individuales por modo manual o bus

— Resistente a sobrecargas y a cortocircuitos; mensaje de error mediante LED
—  Proteccion contra valvulas encalladas

—  Posicion forzada

— Posibilidad de parametrizar la vigilancia ciclica de las sefiales de entrada

— Respuesta a través del bus, p. ej., en caso de averia de la red o sobrecarga
—  Conexion de bus con borne de bus estandar

82406412
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

[i] Funcionamiento MAP: los accionamientos reguladores electrotérmicos sola-
mente disponen de las posiciones "Abierto" y "cerrado”. En el funcionamiento
MAP se consigue un comportamiento casi continuo mediante la conexion y
desconexion del accionamiento dentro del tiempo de ciclo.

— Regulacion de temperatura ambiente integrada con valor de consigna

— 12 reguladores independientes para la regulacion de hasta 12 estancias inde-
pendientes

—  Funcién de regulacion para modo de calefaccion y refrigeracion

Proteccién contra cortocircuitos/sobrecargas

Para proteger el dispositivo y determinar los accionamientos reguladores conectados
el aparato determina la salida afectada en caso de sobrecarga o de cortocircuito y la
desconecta. Las salidas que no sufren de sobrecarga siguen trabajando de tal forma
que los espacios afectados puedan seguir calentandose.

— En caso de sobrecarga, el control de grupos desconecta primero el grupo de
salida afectado A1...A3 0 A4...AG.

—  El control definido determina la salida sobrecargada en hasta
4 ciclos de prueba.

—  Sino se pudiera identificar ninguna salida en las sobrecargas que son solo
débiles, el actuador desconecta salidas por separado.

— La sobrecarga puede notificarse para cada salida en el bus.
Indicador LED:

Durante la prueba, todos los LED de estado del grupo de valvulas afectado parpade-
an de forma sincronizada (parpadeo durante 1 s -> pausa de 1 s -> parpadeo duran-
te1s->..).

—  Sobrecarga: el LED de estado de la salida identificada parpadea continua-
mente (aprox. 2 Hz): ciclo de prueba finalizado.

—  Cortocircuito: el LED de estado de la salida identificada parpadea continua-
mente (aprox. 1 Hz): ciclo de prueba finalizado.
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4 Control de funcionamiento
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Imagen 2: Elementos de mando

(3) Salidas LED de estado

(7) Tecla M- — manejo manual

LED - encendido: modo manual permanente activado
(8) Tecla Open — abrir valvula

LED - encendido: valvula abierta, modo manual
(9) Tecla Close - cerrar valvula

LED - encendido: valvula cerrada, modo manual

(10) Tecla ALL OP / CL - funcién central de manejo para todas las salidas con
manejo manual permanente: abrir y cerrar alternativamente todas las valvu-

las

Indicacion de estado y comportamiento de salida

Los LED de estado A1...A6 (3) indican si se ha conectado o desconectado el flujo de
corriente eléctrica en la salida correspondiente. Las valvulas de calefaccion o refrige-
racion conectadas abren y cierran segun sus caracteristicas.

Actuador de valvula

LED de estado encendido

LED de estado apagado

Cerrado sin corriente

Calentar/enfriar
Valvula abierta

Valvula cerrada

Abierto sin corriente

Valvula cerrada

Calentar/enfriar
Valvula abierta

—  EI'LED de estado parpadea lentamente: salida en modo manual

—  EI'LED de estado parpadea rapidamente: salida por modo manual permanen-

te bloqueada

Modos de funcionamiento

—  Modo bus: funcionamiento, por ejemplo, con sensores tactiles

— Modo manual breve: manejo manual del aparato mediante el teclado, regreso
automatico al modo bus

—  Modo manual permanente: control manual exclusivo en el aparato

[i] En el modo manual no es posible ningtin modo bus.

82406412 29.08.2022
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

II] Tras una caida de voltaje de bus todas las salidas controladas de las valvulas
se desactivan.

Activar modo manual breve

El control no esta bloqueado.

®m  Pulsar brevemente la tecla M|->.
El LED de estado A1 parpadea, el LED M- parpadea.

[i] Sitras 5 segundos no se pulsa ninguna tecla, el actuador pasa automatica-
mente al modo bus.

Desconectar modo manual breve
El aparato se encuentra en modo manual breve.
®  Durante 5 segundos no pulsar.
- 0 -

®m  Pulsar brevemente la tecla M- las veces necesarias hasta que el actuador
abandone el modo manual breve.

Los LED de estado A1...A6 ya no parpadean, sino que indican el estado del
relé.

Activar modo manual permanente

El control no esta bloqueado.

®m  Pulsar la tecla M- como minimo 5 segundos.

El LED M- esta encendido, el LED de estado A1 parpadea, el modo manual
permanente esta activado.

Desactivar modo manual permanente
El aparato se encuentra en modo manual permanente.
®m  Pulsar la tecla M- como minimo 5 segundos.

ElI LED M™I-> esta apagado, los LED de estado A1...A6 ya no parpadean, el
modo bus esta activado.

Manejar salidas
En el modo manual se pueden manejar las salidas de forma directa.

El aparato se encuentra en modo manual permanente o breve.

®m  Pulsar brevemente la tecla M-, < 1 s, hasta que se haya seleccionado la sali-
da deseada.

El LED de estado de las salidas seleccionadas A1...A6 parpadea.

Los LED Open y Close muestran el estado.

82406412
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

®m  Pulsar la tecla Open.
La valvula se abre.

m  Pulsar la tecla Close.
La valvula se cierra.

Los LED Open y Close muestran el estado de la valvula.

@ Modo manual breve: tras recorrer todas las salidas, el aparato abandona el
modo manual al volver a pulsar brevemente.

Manejar todas las salidas al mismo tiempo

El aparato se encuentra en modo manual permanente.
m  Accionar la tecla ALL OP / CL.
Todas las valvulas se abren y cierran alternativamente.
A diferencia de la funcién de manejo mediante las teclas OPEN o CLOSE, el actua-
dor controla siempre, al realizas un accionamiento simultaneo de las salidas de val-
vula, con una sefial permanente (0% o 100%). De esta forma se cierran o abren las

valvulas completamente. No se realiza ninguna modulacién de amplitudes de impul-
SO.

Bloquear las salidas individuales

El aparato se encuentra en modo manual permanente.

®m  Pulsar brevemente la tecla M|-> las veces necesarias hasta que se haya se-
leccionado la salida deseada.

El LED de estado de la salida seleccionada parpadea.

®m  Pulsar al mismo tiempo las teclas Open y Close como minimo durante
5 segundos.
La salida seleccionada esta bloqueada.

El LED de estado de la salida bloqueada parpadea rapidamente.

m  Desactivar modo manual permanente (véase capitulo "Control de funciona-
miento" » Pagina 8).

@ Una salida bloqueada se puede manejar en el modo manual.

Desbloquear salidas

El aparato se encuentra en modo manual permanente.

m  Pulsar brevemente la tecla M- las veces necesarias hasta que se haya se-
leccionado la salida deseada.

®m  Pulsar al mismo tiempo las teclas Open y Close como minimo durante
5 segundos.

La salida seleccionada esta autorizada.

82406412
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

El LED de estado de la salida habilitada parpadea lentamente.

m  Desactivar modo manual permanente (véase capitulo "Control de funciona-
miento" » Pagina 8).
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

5

Configuracién de fabrica

En su configuracion original el aparato permite el manejo manual directo siempre y
cuando estén activados tanto el suministro de corriente de los actuadores de valvula
como la tensién de bus. Durante el manejo manual no se envian respuestas de noti-
ficacion a los aparatos KNX.

En la configuracion original todas las salidas de valvulas estan configuradas de la si-
guiente forma:

Sentido de actuacion de la valvula: cerrado sin corriente
Modulacién de amplitudes de impulso para "abrir valvula": 50 %
Tiempo de ciclo: 20 minutos

Comportamiento en caso de caida de voltaje de bus: se ajusta el estado sin
tension de las valvulas (las salidas de valvula se desactivan)

Comportamiento tras retorno de voltaje de bus: se ajusta el estado sin tension
de las valvulas (las salidas de valvula se desactivan)

82406412
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

6

6.1

Informacién para los operarios cualificados eléctricamente

Montaje y conexién eléctrica

A

iPELIGRO!

Peligro de muerte por descarga eléctrica.
Cortar la corriente del aparato. Cubrir los componentes conductores de tension.

Montar el aparato

— Introducir o escanear el certificado del aparato y anadirlo al proyecto. Se reco-
mienda usar una camara de alta resolucion para escanear el codigo QR.

—  Durante el montaje se recomienda retirar el certificado del aparato.
— Anotar todas las contrasefnas y guardarlas en un lugar seguro.

Téngase en cuenta la temperatura ambiente. El aparato debe estar suficientemente
refrigerado.

®  Montar el aparato sobre carril DIN.

Conectar el aparato
Conectar en todas las salidas o accionamientos reguladores AC 230 V o AC 24 V.

Conectar por salida solo accionamientos reguladores con la misma caracteristica
(cerrados/abiertos sin tension).

No conectar otras cargas.

Conectar accionamientos reguladores para espacios sensibles a la congelacion en
las salidas A1y A4. Se desconectaran por ultimo en la sobrecarga.

No sobrepasar la cantidad maxima de accionamientos reguladores por salida.
Observar los datos técnicos de los accionamientos reguladores utilizados.

No conectar el cable N de los bornes de salida a otros aparatos.

m  Conectar los accionamientos reguladores AC 230 V segun el plano de cone-
xiones (véase figura 3).

82406412
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Imagen 3: Conexion de accionamientos reguladores 230 V

®m  Conectar los accionamientos reguladores AC 24 V segun el plano de conexio-
nes (véase figura 4).
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Imagen 4: Conexion de accionamientos reguladores 24 V

®m  Conectar la alimentacion para accionamientos reguladores en bornes y(L) y
Y(N) (1).

m  Conectar el cable de bus con un borne de conexién al polo correcto.

®  Colocar la tapa protectora en la conexion de bus como proteccion contra ten-
siones peligrosas.
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

6.2

6.2.1

Puesta en funcionamiento

El aparato se pone en funcionamiento con el ETS, version posterior a 5.7.7.

Modo estado seguro y reset maestro

Modo estado seguro

El modo estado seguro detiene la ejecucion del programa de aplicacion cargado.

[i] Tan solo el software de sistema del dispositivo contintia funcionando. Pueden
ejecutarse las funciones de diagnostico del ETS y la programacion del dispo-
sitivo. No es posible realizar un manejo manual.

Activar el modo estado seguro

m  Desconectar la tension del bus o retirar el borne de conexién KNX.
m  Esperar aprox. 15 s.
®m  Pulsar la tecla de programacion y mantenerla pulsada.

®  Conectar la tension del bus o colocar el borne de conexiéon KNX. Soltar la te-
cla de programacion sélo cuando el LED de programacion parpadee lenta-
mente.

El modo estado seguro esta ahora activado.

Pulsando de nuevo brevemente la tecla de programacion, también se puede
activar y desactivar, como de costumbre, el modo de programacion en el mo-
do estado seguro. ElI LED de programacion deja de parpadear en el modo de
programacion activo.

Desactivar el modo estado seguro
m  Desconectar la tension del bus (esperar aprox. 15 s) o realizar la programa-
cion ETS.
Reset maestro

El reset maestro restaura los parametros originales del aparato (direccion fisi-
ca 15.15.255, se mantiene el firmware). A continuacion, el aparato debe ponerse
nuevamente en servicio con el ETS. Es posible realizar un manejo manual.

En el modo Secure: un reset maestro desactiva la seguridad del dispositivo. El dis-
positivo puede ponerse a continuacion de nuevo en servicio con el certificado del
aparato.

Realizar un reset maestro

Requisito: el modo estado seguro se encuentra activado.
®m  Pulsar la tecla de programacion y mantenerla pulsada durante > 5 s.
El LED de programacioén parpadea rapido.

82406412
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

El aparato ejecuta un reset maestro, se reinicia y al cabo de aprox. 5 segun-
dos se encuentra nuevamente operativo.

Restaurar el aparato con los ajustes de fabrica

La app Gira ETS Service permite restablecer la configuracion original del aparato.
Esta funcion utiliza el firmware del aparato, que se encontraba activo en la configura-
cion inicial (estado original). Al restaurar los parametros de fabrica se pierden la di-
reccion fisica y la configuracion del aparato.

82406412
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7

Datos técnicos

KNX

Medio KNX

Modo puesta en funcionamiento
Tensiéon nominal KNX

Corriente absorbida KNX

Salidas de calefaccion
Tipo de contacto

Tension de conexion
Frecuencia de la red
Intensidad de conmutacion
Corriente de encendido
Corriente de encendido

Numero de accionamientos por salida
Accionamientos 230 V
Accionamientos 24 V

Carcasa
Anchura de montaje

Conexidn salidas

Tipo de conexion
monofilar

flexible sin funda terminal
flexible con funda terminal

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente

Temperatura de almacenamiento/
transporte

Par de apriete de los terminales de rosca

TP 256

Modo S

DC 21 ...32V SELV
4,5...10 mA

Semiconductor (Triac), €
24 AC/230V ~

50 /60 Hz

5...160 mA

max. 1,5 A (2 s)

max. 0,3 A (2 min)

max. 4
max. 2

72 mm / 4 modulos

Terminal de rosca

0,5...4mm?
0,5...4mm?
0,5...2,5mm?
-5 ...+45°C
-25 ...+70 °C
max. 0,8 Nm

82406412
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

8 Ayuda en caso de problemas

Los accionamientos reguladores de una o todas las salidas no se conectan

Causa: una salida esta sobrecargada.

Determinar la causa de la desconexion de la sobrecarga. Subsanar los corto-
circuitos, sustituir los accionamientos reguladores defectuosos. Comprobar la
cantidad de los accionamientos reguladores conectados a la salida. No superar
la corriente conmutada maxima.

Resetear la desconexidn por sobrecarga: separar el aparato completamente de
la red durante 5 segundos, desconectar el automatico de seguridad. Volver a
conectar a continuacion.

m En las sobrecargas se desconecta primero un grupo o varios de salidas du-
rante aprox. 6 minutos. A continuacion, el aparato determina la salida sobre-
cargada y la desconecta permanentemente. Esta fase de apagado y compro-
bacion dura entre 6 y 20 minutos.

II] Tras el reseteo de la desconexion por sobrecarga el aparato no puede deter-
minar la salida afectada por sobrecarga a posteriori. Si no se subsana la cau-
sa, la desconexion volvera a tener lugar.
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Actuador de calefaccién de 6 elementos con regulador G I RA

9 Garantia

La garantia es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un es-
tablecimiento especializado. Entregue o envie el dispositivo defectuoso libre de fran-
queo con una descripcion del problema a su distribuidor correspondiente (estableci-
miento especializado/empresa de instalacion/establecimiento especializado en elec-
tricidad). Este se encargara de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralte
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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