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82402632

Sékerhetsanvisningar

@ Montering och anslutning av elektriska enheter far bara utforas av kvalificerade
elektriker.

Kan medféra allvarliga kroppsskador, eldsvada eller materiella skador. Las och folj
hela bruksanvisningen.

Fara genom elchock vid SELV/PELV-installation. Anslut inte férbrukare for natspan-
ning och SELV/PELYV tillsammans till enheten.

Félj ovillkorligen tillverkarens anvisningar om flera motorer &r parallellkopplade till en
utgang och anvand vid behov ett brytreld. Motorerna kan férstéras.

Anvand endast jalusimotorer med mekaniska eller elektroniska andlagesbrytare.
Kontrollera att Andlagesbrytaren ar korrekt justerad. Beakta uppgifterna fran motortill-
verkaren. Enheten kan skadas.

Anslut inga trefasmotorer. Enheten kan skadas.

De har anvisningarna &r en del av produkten och ska behéllas av slutkunden.

Enhetens konstruktion
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Bild 1: Enhetens konstruktion

(1

Knappsats for manuell anvandning

)
(2) Programmeringsknapp och -LED
(3) Bussanslutning
(4) Status-LED utgangar
(5) Anslutningar forbrukare (relautgangar)

Funktion

Systeminformation

Denna apparat ar en produkt for Gira One Smart Home System. Gira One System
driftsatts enkelt och tidseffektivt via Gira-projektassistenten.
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Gira One Smart Home System mdjliggor styrning och automatisering av ljus, varme
och skuggning samt integrering till olika tredjepartssystem och mycket mer. Det kan
mandovreras via Gira One-brytaren, via appen dar hemma eller pa distans. Elektriker
kan underhalla Gira One — Projekt pa distans utan kostnad.

Datadverfoéringen mellan Gira One-enheter ar krypterad. Detta ger skydd mot obe-
horig atkomst och manipulation fran tredje part.

Driftsattning gérs med den kostnadsfria Gira-projektassistenten (GPA) fran version 5.
Kostnadsfria funktions- och sakerhetsuppdateringar éverférs ocksa med GPA till Gira
One-enheterna.

Gira One-systemet baseras pa den globalt beprévade Smart Home-standarden KNX.

Avsedd anvandning

—  Omkoppling av elektriska forbrukare via potentialfria kontakter

—  Koppling av elektriskt drivna persienner, jalusier, markiser och liknande skydd
—  Montera DIN-skena enligt EN 60715 i underférdelare

—  Drift i Gira One-systemet

Produktegenskaper

— Utgangar som kan mandvreras manuellt, byggarbetsplatslage
—  Manuell vaxling mellan jalusidrift och kopplingsdrift utan idrifttagning

—  Programmering och driftsattning med Gira-projektassistenten (GPA) fr.o.m.
version 5.

—  Uppdateringsfunktion via Gira-projektassistenten (GPA).
—  Krypterad datadverféring mellan Gira One-enheter.

Egenskaper strombrytarlage

— Slutande eller brytande kontaktlage
— Instéllning av tandnings- eller slackningsfordréjning.
—  Trapphusfunktion, &ven en férvarningstid kan stéllas in.

— Instélining som omkopplarfunktion for t.ex. belysning eller eluttag, som gara-
geportsfunktion eller dérréppnarfunktion samt potentialfri kontakt for dverféring
av varmebehovet till en varmepump.

—  Garageportsfunktion: Tiden for att sluta reldet kan stéllas in.
—  Dérréppnarfunktion: Tiden for att sluta relaet kan stallas in.

Egenskaper jalusilage

—  Lamplighet fér AC-motorer 110...230 V
—  Styrning av persienner, jalusier, markiser eller takfonster.
— Kortiderna kan stallas in vid behov.

—  Solskyddsfunktion med gardin- eller persiennpositioner i borjan eller slutet av
funktionen kan stallas in for varje utgang.

82402632
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4

Instalining av férdrdjningstiden i borjan eller slutet av solskenet.
Dukspanning for markiser.

Vid aktivt vindlarm, t.ex. med en analog vindsensor, dras persiennerna upp
och sparras automatiskt. Statusen for den digitala ingangen, som vindsensorn
ar ansluten till, dvervakas cykliskt.

Vid aktivt regnlarm, t.ex. med en analog regnsensor, stangs takfénster om-
gaende och sparras automatiskt. Statusen for den digitala ingangen, som
regnsensorn ar ansluten till, overvakas cykliskt.

Vid aktivt frostlarm, t.ex. med en analog frostsensor, stoppas aktiva kérningar
av jalusier och sparras for att skydda jalusimotorn. Statusen fér den digitala in-
gangen, som regnsensorn ar ansluten till, dvervakas cykliskt.

Avlasning av dorrkontakt och visualisering i appen Smart Home: En 6ppen
dorr leder till att persiennen eller jalusin dras upp och sparras.

Anvandning

(4)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

(6) —

(7)_}%9 ALL OFF
@)—22 Do
(9) %T |AFFI|¢

(10)(11)(12)
Bild 2: Mandverdon

Status-LED utgangar

PA: Relautgang stangd

AV: Relautgang 6ppen

Blinkar langsamt: Utgang i manuellt Iage vald

Blinkar snabbt: Utgangen ar sparrad via permanent manuellt lage
Knapp ™[>

Manuell anvandning

LED ™i->

PA: Permanent manuellt lage aktivt / Blinkning: Kortvarig manuellt lage
aktivt

LED ONIn

PA: Relautgangar stdngda, manuellt lage aktivt

Knapp ONI

Kort: Koppla till, justera lameller eller stopp
Lang: Kor upp anordningen.

Knapp OFF\V

Kort: Koppla fran, justera lameller eller stopp
Lang: Kor ner anordningen

82402632
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(11) LED OFFI\V
PA: Relautgangar 6ppna, manuellt l1age aktivt

(12) Knapp ALL OFF
Alla relautgangar 6ppna, stoppa drift

Nar man anvander knapparna utfors olika funktioner beroende pa om man trycker en
gang eller haller knappen intryckt.

—  Kort: Tryck snabbare an 1s
—  Kort: Trycki1till5s

[i] | omkopplingslage skiljer enheten mellan driftsatten "Stangare" och "Oppnare”.
Knapparna (9 + 10) vaxlar kopplingslaget nar de aktiveras:
Slutare: Koppla till = stang rela, koppla fran= éppna rela
Oppnare: Koppla till = ppna reld, koppla fran = sténg rela
Lysdioderna (4 + 8 + 11) visar alltid reldets status.
Driftlagen

—  Busslage: mandvrering med sensorer eller andra bussenheter

—  Tillfalligt manuellt lage: handmandvrering pa plats med knappar, automatisk
atergang till busslage

—  Permanent manuellt Iage: enbart handmandévrering pa enheten
[1} | manuellt lage kan inte busslaget anvandas.

II] Nar busslaget ater kan anvandas gar enheten automatiskt tillbaka till det laget.

Aktivera tillfalligt manuellt lage

Mandovreringen ar inte blockerad.
®  Tryck kortvarigt pa knappen ™|-> (6).

LED ™ (7) blinkar, LED A1... (4) pa den forsta konfigurerade utgangen eller
utgangsparet blinkar.

Kortvarigt manuellt lage ar pa.

m Nar ingen knapp trycks in pa 5 s gar aktorn automatiskt tillbaka till busslaget.
Stang av manuellt Iage tillfalligt

Enheten ar i tillfalligt manuellt lage.
m  Goringetpabs.
- eller -

®m  Tryck pa knappen M- (6) tills aktorn lamnar det tillfalliga manuella Iaget.
Status-LED A1... (4) blinkar inte mer utan visar relastatus.

Kortvarigt manuellt lage ar avstangt.
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Kopplingsutgangar: Beroende pa programmering kopplar utgangsrelaet till den
da aktiva positionen.

Jalusiutgangar: Beroende pa programmering aker solskydden till den da aktiva
positionen, t.ex. sékerhets- eller solskyddsposition, vid avstangning av den
manuella driften.

Aktivera permanent manuellt lage
Mandvreringen ar inte blockerad.
®  Tryck pa knapp M- (6) i minst 5 s.
LED ™ (7) lyser, LED A1... (4) pa den forsta konfigurerade utgangen eller
utgangsparet blinkar.
Permanent manuellt I1age ar aktivt.

Deaktivera permanent manuellt lage

Enheten ar i permanent manuellt lage.
®  Tryck pa knapp ™= (6) i minst 5 s.
LED ™ (7) ar av.

Permanent manuellt Iage ar avstangt. Busslaget ar aktiverat.

Kopplingsutgangar: Beroende pa programmering kopplar utgangsrelaet till den
da aktiva positionen.

Jalusiutgangar: Beroende pa programmering aker solskydden till den da aktiva
positionen, t.ex. sékerhets- eller solskyddsposition, vid avstangning av den
manuella driften.

Mandvrera utgang i manuellt Iage

m  Aktivera manuellt Iage kortvarigt eller permanent.

®m  Tryck pa knappen M- (6) tills LED A1... (4) pa 6nskad utgang eller utgangs-
par blinkar.

®  Tryck pa knappen ONI™ (9) eller OFFIN (10).
Kort: Koppla till/fran, drift stopp.
Lang: K&r upp/ner anordningen.

LED ONI™ (8) PA: Reldutgang stiangd
LED OFFI\V (7) PA: Relautgang éppen

@ Tillfalligt manuellt Iage: Efter att ha gatt igenom alla utgangar lamnar enheten
det manuell laget nar man trycker pa knappen igen.

Stang av alla utgangar/stoppa alla hangande anordningar.

Enheten ar i permanent manuellt lage.

82402632 15.12.2022 7116
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m  Tryck pa knappen ALL OFF (12).

Kopplingsutgangar: Alla utgangar kopplas fran (driftsatt slutare: reldutgang 6p-
pen/driftsatt 6ppnare: relautgang stangd).

Jalusiutgangar: Alla solskyddsanordningar stannar.

Sparra utgangar
Enheten ar i permanent manuellt lage.

®  Tryck pa knappen M- (6) tills LED A1... (4) pa 6nskad utgang eller utgangs-
par blinkar.
®  Tryck pa knapparna ONI™ (9) och OFFIV (10) samtidigt i minst 5 s.

Den valda utgangen ar sparrad.
Status-LED A1... (4) for den valda utgangen eller utgangsparet blinkar snabbt.

m En sparrad utgang kan mandvreras i manuellt lage.

Las upp utgangar
Enheten ar i permanent manuellt Iage. En eller flera utgangar har sparrats i manuellt
lage.
®  Tryck pa knappen M- (6) tills den utgang som ska lasas upp eller utgangspa-
ret valjs.
®  Tryck pa knapparna ONI™ (9) och OFFIN (10) samtidigt i minst 5 s.
Sparren slapps.

LED A1... (4) pa den valda utgangen eller utgangsparet blinkar langsamt.
Véaxling mellan jalusi- och kopplingsdrift

Enheten har inte tagits i drift
m  Aktivera permanent manuellt lage.

®  Tryck pa knappen M- (1) tills LED A1... (8) pa 6nskad utgang eller utgangs-
par blinkar.

®  Tryck pa knapp M- (1) och ONI™ (4) och OFFI\ (5) samtidigt ca 5 s.
Kopplingsdrift: Bada status-LED:er A1... (8) pa utgangsparet lyser.

Jalusidrift: Bada statuslamporna A1... (8) pa utgangsparet blinkar vaxelvis.

®  Tryck pa knapparna ONI™ (4) och OFFIN (5) samtidigt.
Utgangarna vaxlarna mellan kopplingsdrift och jalusidrift.

Bada statuslamporna A1... (8) visar det aktuella driftsattet.

®  Tryck pa knapp M- (1) och ONI (4) och OFFIN (5) samtidigt ca 5 s.
Driftlagesomkopplingen avslutas, permanent manuell drift aktiveras.
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®  Tryck pa knappen M- (1) ca 5 s.
Drifttagesomkopplingen avslutas, permanent manuell drift avaktiveras.

5 Information for elektriker

A FARA!

Livsfarlig spanning.
Koppla fran enheten. Tack déver spanningsledande delar.

5.1  Montering och elektrisk anslutning

Montera enheten

— Ange eller skanna enhetscertifikatet och 1agg till det i projektet. Vi rekommen-
derar att du anvander en hdégupplést kamera for att skanna QR-koden.

- Det rekommenderas att ta bort enhetscertifikatet fran enheten under monte-
ringen.

—  Dokumentera alla I6senord och forvara dem pa ett sakert stélle.

Notera omgivningstemperaturen. Sorj for tillracklig kylning.

®  Montera enheten pa DIN-skena.

82402632 15.12.2022 9/16
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Anslut enheten

L1
L2
L3
N .
A v
LAS A | LAYy
jeie]ere) /

max. _max. <max.
Z0AZ20A 220 A

Al | A2 | .. | An I

M- ALLOFF

o@® Qo
ONIt OFFI4

One
Bild 3: Enhetsanslutning (anslutningsexempel)

®  Anslut bussledningen med anslutningsklamman med korrekt polaritet.
m  Satt pa locket pa bussanslutningen for att skydda mot farlig spanning.
®  Anslut lasten enligt anslutningsexemplet. Tva angransande relautgangar bildar
en jalusiutgang.
Den totala stromkapaciteten for angransande utgangar ar hogst 20 A.

Z20A Z20A T20A
' — A
eN At |[A2] .. | An|

Bild 4: Total strdmkapacitet for angransande utgangar

5.2  Driftsattning

Ta enheten i drift

A ANMARKNING!

Felaktig laststyrning pa grund av odefinierat relatillstand vid leverans.
Risk for att anslutna drivmotorer forstors.

Vid idrifttagning ska man innan lasten kopplas till sdkerstélla att alla reldkontakter &r
O6ppna genom att aktivera busspanningen. Folj ordningsféliden for idrifttagning!
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m  Aktivera busspanningen.
m  Vantaca10s.
m  Tillkoppla laststromkretsarna.

II] Leveranstillstand: Mandvrering av utgangarna med manuellt lage ar majligt.
Utgangar ar installda som jalusiutgangar.

Enheten driftsatts med Gira-projektassistenten (GPA) fr.o.m. version 5.

Safe state-mode
Safe-state-mode stoppar kdrningen av programmet.

Endast systemets programvara fungerar fortfarande. Diagnostiska funktioner och
programmering av enheten ar mojliga. Manuell anvandning ar inte mgjlig.

Aktivera safe state-mode

m  Koppla fran busspanningen eller dra av anslutningsklamma.
m  Vantaca15s.
®m  Tryck pa programmeringsknappen och hall in.

m  Koppla till busspanningen eller satt pa anslutningsklamma. Slapp inte pro-
grammeringsknappen forran programmeringslampan blinkar langsamt.

Safe state-mode ar aktiverat.

Inaktivera safe state-mode

®m  Stang av busspanningen (vanta cirka 15 s) eller utfér programmering.
Master-reset

Master-reset aterstaller enheten till de grundldggande instaliningarna (firmware be-
varas). Enheterna maste sedan tas i drift igen med GPA. Manuell anvandning ar maoj-

lig.
Genomféra master-reset

Forutsattning: Safe-state-mode ar aktiverad.
®  Tryck pa programmeringsknappen och hallini>5s.
Programmerings-LED blinkar snabbt.

Enheten utfér en Master-Reset, startar om och ar klar for drift igen efter cirka
5s.

Tekniska data

Nominell spanning DC 21...32V SELV
Stromforbrukning
Best.nr 5023 00, 5028 00 5...18 mA

82402632
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Best.nr 5030 00

Utgangar
Kopplingsspanning
Kopplingsstrom AC1
Lysrorslampor

Strombelastbarhet
Narliggande utgangar

Laster per utgang

Ohmsk last

Kapacitiv last

Motorer
Tillkopplingsstrom 200 ps
Tillkopplingsstrom 20 ms

Lamplaster
Gloédlampor
HV-halogenlampor
HV-LED lampor

NV-halogenlampor med elektroniska
trafos

NV-halogenlampor med induktiv
transformator

Kompakta lysrorslampor
okompenserade
parallellkompenserade

Monteringsbredd
Best.nr 5023 00
Best.nr 5028 00
Best.nr 5030 00
Vikt

Best.nr 5023 00
Best.nr 5028 00
Best.nr 5030 00

Anslutningsbar ledararea
entrads

fintradig utan andhylsa
fintradig med andhylsa

Omgivningsférhallanden

5...24 mA

AC 250V ~
16 A
16 AX

220A

3000 W

max. 16 A (140 pF)
1380 VA

max. 800 A

max. 165 A

2300 W
2300 W
max. 400 W
1500 W

1200 VA

1000 W
1160 W (140 pF)

72 mm/4 TE
144 mm/8 TE
216 mm/12 TE

ca230g
ca500g
ca740g

0,5...4 mm?
0,5...4 mm?
0,5...2,5mm?

82402632
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Omgivningstemperatur -5...+45°C
Forvarings-/transporttemperatur -25...+70 °C
Atdragningsmoment skruvklammor max. 0,8 Nm

Parameterlista

Parametrar som kan stallas in via GPA:

Utgang — omkopplingsfunktioner

Kopplingsutgangens funktion Slutande
Brytande

Slutande

Relaet fungerar som slutande kontakt. Kopplingsutgangens logiska omkopplings-
tillstand 6verfors inte inverterat till relaet.

Omkopplingsstatus = AV (0) -> relakontakt 6ppen,

omkopplingsstatus = PA (1) -> reldkontakt stangd.

Brytande

Relaet fungerar som brytande kontakt. Kopplingsutgangens logiska omkopplings-
tillstand 6verfors inverterat till relaet.

Omkopplingsstatus = AV (0) -> relédkontakt stangd,

omkopplingsstatus = PA (1) -> relakontakt 6ppen.

Aktiveringsférdrdjning 0...3599s (0 ... 59:59 min)

Har stalls tandningsférdrdjningens langd in.

Nér ett PA-telegram tas emot startar den instéllda tiden. Nar tiden har gatt ut tands
lampan.

Yitterligare ett PA-telegram under tdndningsférdréjningen startar om tiden.

Ett AV-telegram under tandningsfordréjningen avbryter fordréjningen och kopplings-
statusen blir "AV”.

Avstangningsfordréjning 0...3599 s (0 ... 59:59 min)

Har stalls slackningsfordrojningens langd in.

Nar ett AV-telegram tas emot startar den installda tiden. Nar tiden har gatt ut slacks
lampan.

Ytterligare ett AV-telegram under slackningsférdrojningen startar om tiden.

Ett PA-telegram under slackningsférdréjningen avbryter férdréjningen och kopplings-
statusen blir "PA”.

82402632
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Trapphusbrytare 0..65535s (0 ... 18:12:15 h)
Avstangningsfordréjning

Har stalls trapphusfunktionens tandningstid in.

Nar tiden har gatt ut slacks belysningen eller (om detta har stéllts in) férvarnings-
tiden startar.

Trapphusfunktionen ar bara aktiv om funktionen "Trapphus” har valts fér den har
dimningskanalens knapp.

Forvarningstid 0...3599 s (0 ... 59:59 min)

Forvarningen ar en funktion som varnar personer i trapphuset att ljuset snart slacks
automatiskt (i Tyskland galler DIN 18015-2).

Den har férvarningstiden omfattar tiden i parametern "Slackningsférdrdjning
trapphusbrytare”.

Kopplingstid 0...65535s (0...18,20 h)

Har kan omkopplingstiden i sekunder anges.

Utgang - jalusifunktioner

Ingen kortid

Om det har alternativet aktiveras kan inga sarskilda koértider stallas in for skyddet.
Istallet anvands forinstallda kortider.

Det leder till att skyddet inte kan koras till definierade lagen (t.ex. 60 %).

Kortid nedat 0..1199s (0 ... 19:59 min)

Har stalls kortiden for att stdnga skyddet in. Du maste faststalla tiden for en komplett
korning fran det dvre andlaget till det nedre andlaget.

Kortid uppat 0..1199 s (0 ... 19:59 min)

Har stalls kortiden for att dppna skyddet in. Du maste faststalla tiden for en komplett
korning fran det nedre andlaget till det 6vre andlaget.

Kortid lameller 0...1199s (0 ... 19:59 min)
(endast for persienn)

Har stalls kortiden for lamellerna in. Du maste faststalla tiden for en komplett rérelse
fran helt 6ppen lamellposition till helt stangd lamellposition (kérrérelse AB).

Den har parametern visas endast i driftlaget Persienn.

Tid fér dukspanning 0...89s
(endast for markiser)

Har kan tiden fér dukspanningen stallas in. Nar markisen har korts ut helt kér den i
motsatt riktning fér att spanna duken nar omkopplingstiden ar slut under tiden som
stalls in har.

Den har parametern visas endast i driftlaget Markis.

82402632

15.12.2022 14 /16



Kopplingsaktor 24kanals / jalusiaktor 16 A Komfort G I RA

Fordrojning i borjan av solskenet 0...3599s (0 ... 59:59 min)

Telegrammet som tas emot av objektet "Solsken” for att aktivera solskyddet kan ut-
varderas fordrojt.

Persiennléage i borjan av solskenet 0...100 %

Har kan laget faststallas som skyddet ska koras till nar solskyddsfunktionen akti-
veras.

Lamellage i bérjan av solskenet (endast |0 ...100 %
for persienn)

Har kan laget faststallas som lamellerna ska justeras till nar solskyddsfunktionen
aktiveras.

Den har parametern visas endast i driftiaget Persienn.

Fordrdjning i slutet av solskenet 0...3599 s (0 ... 59:59 min)

Telegrammet som tas emot av objektet "Solsken” for att avaktivera solskyddet kan
utvarderas fordrojt.

| slutet av solskenet Ingen reaktion

kora upp

kéra ned

stopp

Senaste laget fére solsken

Utgangens reaktion nar solskyddsfunktionen avslutas, t.ex. nar fordréjningstiden ar
slut, stalls in har.

Ingen reaktion
Nar solskyddsfunktionen avslutas lamnar utgangen solskyddet och utgangens rela
visar ingen reaktion. Har avslutas pagaende korningar.

kora upp
Stalldonen drar upp solskyddet nar solskyddsfunktionen avslutas eller 6ppnar venti-
lationsluckan/takfonstret.

kora ned
Stalldonen kér ner solskyddet nar solskyddsfunktionen avslutas eller stanger ventila-
tionsluckan/takfonstret.

stopp
Nar solskyddsfunktionen avslutas styr stalldonet utgangens relaer till Iaget "stopp".
En eventuellt pagaende kérning avbryts.

Senaste laget fore solsken
Nar solskyddsfunktionen avslutas kors solskyddet till Iaget som det var i innan sol-
skenet borjade.
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8 Garanti

Garantin hanteras 6ver fackhandeln, inom ramen for de lagstadgade bestammelser-
na. Lamna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din an-
svarige forsaljare (fackhandel/installationsféretag/elfackhandel). Denne ser till att ap-
paraterna skickas till Gira Service Center.

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralte
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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